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      Kwiecień 2011 

 

-      Budynek  z dwóch części  :   część starsza  z  2001r 

         część nowa z 2007r 

-      obiekt jest praktycznie nowy, uderza bardzo duża ilość usterek i źle wykonanych 

robót budowlanych  oraz  nadmiernego  zużycia obiektu na skutek zastosowania 

nieodpowiednich, zaniżonej jakości  materiałów  i elementów budowlanych 

-       podłogi w  salach dydaktycznych wykonano niezgodnie z zaleceniami norm,  ze 

zbyt nieodpornych na użytkowanie paneli dopuszczonych do użytku w 

pomieszczeniach mieszkalnych 

-      podłoga w rejonie wejścia i  hallu / „rejon mokry” /  wykonano niezgodnie  

z zaleceniami  norm –  zamiast z antypoślizgowych - z bardzo śliskich płytek 

ceramicznych stwarzających realne  zagrożenie  dla  użytkowników 

-       drzwi w obiekcie nie  odpowiadają wymogom norm dla obiektów  oświatowych. 

Dodatkowo stwarzają  realne  zagrożenie,  przez zastosowanie niebezpiecznego 

szklenia 

-       spłuczki w toaletach  dla dzieci  są złej  jakości , działają  bardzo źle , ciekną  – 

wymagają  stałego nadzoru i  poprawiania przez wychowawców, powodują  duże  

straty  wody  co  zwiększa koszty  użytkowe 

-       pokrycie dachu  i obróbki  wykonane z błędami – powoduje  zawilgocenia ścian 

-       niedostateczna wentylacja  kuchni – jest  zawilgocenie  i  zagrzybienie 

-       tarasy  i cokoły w starszej części obiektu do remontu 

-       cokół nowej części wykonany nieprawidłowo, brak izolacji,  obecnie już poważnie 

uszkodzony powoduje zawilgocenie  ścian  budynku,  wymagają  pilnego remontu 

i  przez  to  zabezpieczenia ścian obiektu przed  destrukcyjnym  działaniem  wilgoci 

-     uszkodzone cokoły   wskazują,  że  nie są  wykonane  pionowe hydroizolacje  ścian  

fundamentowych  i cokołów 

-       elewacja / tynki / do poważnej naprawy – złuszczenia, odpada warstwa wierzchnia 

tynku – powód to nieprzestrzeganie technologii  wykonania robót w czasie budowy   

 

Wg  dokumentów  i  pism  Dyrektora  Przedszkola  nie  została  wyegzekwowana  od  

wykonawcy  gwarancja na  wykonane  roboty.  Wykonywane  były poprawki, które  

nie były  skuteczne i wady wykonania robót nadal  występowały.  

 

Ostatni  protokół  z przeglądu  gwarancyjnego  z  19.07.2010  w którym  wskazano  całą 

listę  robót do poprawy nie został podpisany przez  wykonawcę  i  oczywiście roboty te 

nie  zostały  wykonane.   Na  tym poprzestano egzekwowanie  od  wykonawcy napraw  

wadliwie  wykonanych  robót. 
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Nowa część obiektu z 2007r. 

Odpadające tynki, elewacja do remontu.  Przerażająca fuszerka !    
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Nowa  część  obiektu  z 2007r. 

Błędy  wykonania  odwodnienia  dachu , błędy  wykonania  obróbek  powodujące  zawilgocenia  ścian. 
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Błędy  wykonania  opaski – woda  płynie  pod  ściany,  brak  izolacji,  grzyb  murowany !! 

 

Błędy  odprowadzenia  deszczówki  -  brak  studni  chłonnej  powodujące  zawilgocenia  ścian  

oraz   realne  niebezpieczeństwo  poślizgu  dla  przechodzących  osób. 
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Błędy  wykonania  odwodnienia  dachu  -  brak  studni  chłonnych  powodujące  zawilgocenia  ścian. 

 

Brak  prawidłowej  wentylacji  w  kuchni  i  już  grzyb w  narożnikach. 
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Nowa  część  obiektu  z 2007r 

Nieprawidłowo  wykonany  cokół – kto  to  partactwo odebrał  ?    

Bardzo  złej  jakości  i  niebezpieczne  z  powodu  ostrych  krawędzi  parapety 
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Starsza część obiektu – lecz  to zaledwie z  2001r . 

 

Rozpadające się tarasy, nieprawidłowa opaska   przy ścianie – do naprawy 
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Nowa część obiektu z 2007r. 

Nieprawidłowe,  nieodpowiadające normom  drzwi  z  niebezpiecznym  szkleniem, groźnym 

dla zdrowia i życia  dzieci. 

Nie  powinny  być  tu  nigdy  wbudowane .   Kto  to  odebrał ?    To trzeba  natychmiast  wymienić. 
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Nowa część  obiektu  z 2007r.     Nieprawidłowe podłogi. 

U  góry – w  salach  dydaktycznych  nieodpowiednie parametry  dot. wytrzymałości  

                 / zastosowano podłogę do pomieszczeń mieszkalnych,  już zniszczona / 

U dołu -  w rejonie wejścia i  korytarz  - niezgodne z normą,  zbyt śliskie  płytki  

  
 

Opracowała:  mgr inż. Anna Miara 


